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Zlacze ZKP
Rozlicz. pomiar en.el

projektowany kabel 15kV 3x(XRUHAKXS1x120mm2)
wciecie w istniejacy kabel 15kV-nr 7
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UWAGI:
1. Naterenie uzytkownika postawi¢ nowa projektowana stacje transforamtorowa 15/0,4kV
kontenerowa w obudowie betonowej typu MiniBox 20/630a np. prod. ZPUE Wioszczowa.

2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej wykona¢ wg WTP znak: RR/1/5929a/2008
z dn. 03 grudzien 2008 wydane przez ENEA Oddziat Dystrybucji Szczecin, Wydzial
Zarzadzania Rozwojem Sieci

3. Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP ustawic w poblizu stacji traformatorowej

4. Sie¢ owietleniowa wykonat kablem YKY4x25 + FeZn25x4 wg opisu technicznego.
Szafke oSwietleniowa ustawic przy stacji trafo

5. Wisieci 0,4kV ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne wylaczenie
zasilania zgodnie z PN-IEC 60364.
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